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101 Plyfmovy’komilenzacm kot?I; Pl:II=45 kW pfi 80/60°C, 4,9 m3/h (ZP), vCetné BAX| Luna Duo Tec MP+1 50 230 W
obé&hového Cerpadla, pojistného ventilu 4 bar
102 Plyvnovy’koncvlenzacm kot?I; Pl:II=45 kW pfi 80/60°C, 4,9 m3/h (ZP), vCetné BAXI Luna Duo Tec MP+1.50 230 W
obé&hového Cerpadla, pojistného ventilu 4 bar
103  |Hydraulicky wrowavaé dynamickych tlakd; 4 m3/h, hrdla 4x 2", véetné izolace
104 |Magneticky filtr DN50
105 [Membranova expanzni nadoba; 140 I/ 6 bar, v¢. bezp. kohoutu Reflex N 140/6 + MK
106 |Rozdélovac wtapéni; DN100; PN6
107 |Sbérac wtapéni; DN100; PN6
Zasobnikowy ohfivag, objem 2000 I, PN10, plocha wméniku 7 m2, 10 kPa, Reflex Storatherm Aqua AF
108 L.
vCetné izolace 2000/1_C
109 |Elektronické ob&hové Cerpadlo 0,27 m3/h; 60 kPa; PN10 ALPHA2 GO 37 W
110 |3-cestnyregulaéni ventil se servopohonem, kvs=1 m3/h, PN 6 dodawka MaR
111 |Elektronické obéhové Eerpadlo 2,15 m3/h; 60 kPa; PN10 ALPHA2 GO 75 W
112 |Elektronické ob&hové Eerpadlo 0,54 m3/h; 60 kPa; PN10 ALPHA2 GO 37 W
113 |3-cestnyregulaéni ventil se servopohonem, kvs=1,6 m3/h, PN 6 dodavka MaR
114 |Elektronické obéhové Eerpadlo 1,34 m3/h; 60 kPa; PN10 ALPHA2 GO 75 W
115 |3-cestnyregulaéni ventil se servopohonem, kvs=4 m3/h, PN 6 dodavka MaR
116 |Vodomér Qp=1,5m3/h
117 |Kabinetova upravna vody 0,5 m3/h; certifikace na pitnou vodu, zdsuvka 230 V
118 |Doplriovaci a oddélovaci souprava; zasuvka 230 V REFLEX Fillcontrol Plus Compact
LEGENDA MISTNOSTI - PUDORYS 1. NP
L . ) PLOCHA
OZNACENI NAZEV MISTNOSTI
[m 7]
1.01 ZADVERI 14,50
1.02 SATNA.01 41,19
1.03 SOCIALNI ZARIZENI 16,77
1.04 CHODBA 27,33
1.05 SATNA - TRENERI 22,70
1.06 CHODBA 4,07
1.07 SPRCHY 10,07
1.08 SOCIALNI ZARIZENI 9,21
1.09 SATNA 24,97
1.10 SATNA 24,97
1.1 CHODBA 5,34
1.12 SOCIALNI ZARIZENI 9,21
1.13 SPRCHY 10,07
1.14 SATNA 29,32
CELKOVA PLOCHA MISTNOSTI 249,72
LEGENDA MISTNOSTI - PUDORYS 2. NP
) . . PLOCHA
OZNACENi NAZEV MISTNOSTI
[m 2]
2.01 CHODBA 6,37
2.02 SOCIALNI ZARIZENI 5,89
2.03 FYZIO 14,02
2.04 REGENERACE 28,52
2.05 SPRCHA 4,89
2.06 ROZCVICOVACI SAL 177,92
2.07 STROJOVNA VZT 29,32
CELKOVA PLOCHA MISTNOSTI 266,93
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Okruh PV - Cislo rozdélovace

Rozte¢ potrubi 150 mm

Plocha podl.vytapéni=17 m2

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

ING. P. STEIN

ING. P. STEIN

ING. T. GARGULAK

INVESTOR  MESTO DOMAZLICE, NAMESTI MIRU 1,
344 01 DOMAZLICE

150 00 Proha 5 — Kogire

RTCH . .M 2 L

RTCH CONSULT s. r.0., Plzeriska 1348/95

STAVBA  DOMAZLICE — AREAL ZIMNIHO STADIONU FORMAT 16x A4 | CISLO PARE
PRISTAVBA SATEN K ZIMNIMU STADIONU DATUM 11/2025
DOSTAVBA HRIST GCEL DVZ
ZAK. CISLO 25100
MERITKO 150 C. WKR.

085 DISPOZICE 1.NP, 2.NP
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